1 K1 - 230V Wechselstromschiitz, 4 Offner, HSR1-40,je 40A

G | 1K3 - Zeitrelais GRT8-B1/A230 (GEYA)

Schaltungsfunktionen

1. Bei Netzabschaltung wird der Generator kurzgeschlossen,

als auch bei Uberschreiten der eingestellten Spannung.
H | 2.Bei Netzzuschaltung wird iiber das Zeitrelais die eingestellte Zeit

Kurzschluss eingeleitet, wahrend dieser kann der WR mit dem Netz synchronisieren

1 K2 - Messrelais Uberspannung SUR (fail-saife) 0-100V Artikel-Nr.: 12.101.00.216 https://hsb-industrieelektronik.de
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Hier einstellen: 45VAC = 60VDC
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Hier einstellen: 50% halbe Zeit
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Abschaltung Generator bei Uberspannung
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